
ZUBR MF25, MF32, MF40, MF50, MF63

Scopul produsului

Înainte de montarea și folosirea echipamentului, vă 
rugăm să citiți în întregime conținutul acestor instrucțiuni. 
Parcurgerea instrucțiunilor vă va ajuta la evitarea cazurilor 
de pericol, erori sau nelămuriri.

Releul multifuncțional MF este destinat pentru protecția 
instalației electrice monofazate de variațiile de tensiune, 
curent sau putere în cazul în care depășesc limitele 
prestabilite. Cu ajutorul releului monofazat se poate limita 
puterea activă utilizată a echipamentului. 

Atenție! Dispozitivul măsoară numai puterea 
activă. Puterea totală este alcătuită din puterea activă 
și reactivă și ea se poate calcula înmulțind tensiunea și 
curentul. 

Pentru instalarea dispozitivului este nevoie de:

— a se fixa dispozitivul pe cremaliera de montare  (DIN);

—  a trage firele; 

— a se face conexiunile conform cerinţelor prezentului 
paşaport tehnic.

Bornele dispozitivului au fost calculate pentru fiecare fir 
2în parte, cu secţiune transversală nu mai mare 16 mm . 

Pentru a diminua оncărcarea mecanică asupra bornei, este 
de preferat utilizarea unui fir moale. A se curate capetele de 
fire cu 10 ±0,5 mm. Capătul mai lung poate fi cauza unui 
scurt-circuit, iar capătul scurt — cauza pentru conectare 
necorespunzătoare. Utilizaţi capetele cablurilor. Desfaceţi 
şuruburile bornelor şi introduceţi capătul curăţat al firului în  
bornă. Strвngeţi clema de  2,4 Н·m. O strângere mai slabă 
poate fi cauza unui contact mai slab şi la supraîncălzirea 
bornelor şi a firelor, strângerea exagerată poate fi cauza 
deteriorării bornelor şi a firelor. Firele se trag în borne cu 
ajutorul şurubelniţei cu vârful larg, însă nu mai mare de 6 
mm.  Şurubelniţa cu vârful larg, nu mai mare de 6 mm, 
poate să cauzeze deteriorări mecanice asupra bornelor. 
Acest fapt poate duce la pierderea garanţiei.

Pornirea
La pornirea dispozitivului va începe imediat să afișeze 

valoarea tensiunii din rețea. Dacă tensiunea este în 
limitele admise, pornește sarcina după  perioada 
prestabilită. În ultimele 3 sec. înainte de pornirea sarcinii, 
ledurile indicatoare vor pâlpâi. Pornirea sarcinii este 
semnalizată prin aprinderea ledului verde. 

Este necesar ca MF să comute curentul nu mai mult 
decât valoarea nominală de curent indicată în pasaport.

Sectiunea firelor conductorului la care se conectează 
releul multifuncțional MF trebuie să corespundă cu 
intensitatea curentului electric utilizat de către sarcină.

Utilizare
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0,21  ±10 %kg

Meniu de funcționare

164–176 V 0,5 sec

mai puțin de 164 V 0,04 sec

176–210 V 10 sec

0–240 sec
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Date tehnice

Instalare

Dispozitivul este prevăzut pentru a fi instalat în interiorul 
încăperilor. Riscul la umezeală şi grăsime pe locul unde se 
instalează trebuie să fie minim. La instalare în baie, wc, 
bucătărie, piscină, dispozitivul trebuie să fie instalat în 
carcasă, cu grad de  protecţie nu mai mic de IP55, conform 
cerinţelor standardului GOST 14254 (protecţie parţială 
împotriva prafului şi protecţie stropire din orice direcţie).  

La montare, temperatura mediului trebuie să fie în limitele 
de  –5...+45 °С.  

Dispozitivul se montează într-o carcasă specială, care 
permite montarea  şi utilizarea în condiţii optime a acestuia. 
Carcasa trebuie să ofere posibilitatea de montare cu o lăţime 
de 35 mm (cremalieră DIN). Dispozitivul ocupă pe lăţime trei 
module standard a câte 18 mm.

Înălţimea de montare a dispozitivului trebuie să fie de la 0,5 
până la 1,7 m faţă de nivelul pardoselii. Dispozitivul se 
montează şi se conectează după ce a fost instalat şi a fost 
verificată tensiunea.

Pentru protecţie contra scurt-circuitului şi creşterea tensiunii 
pentru sarcină este obligatoriu ca în faţa dispozitivului să fie 
instalat un întrerupător (CA). Întrerupătorul se instalează în 
locul liber din conductorul de fază, aşa cum este indicat în 
Schema 2. 

Pentru protecţia omului contra scăpărilor de curent se 
instalează un dispozitiv de siguranţă pentru deconectare 
(DSD). 

Trebuie să fie calculat pentru valoarea nominală a 
sarcinii a releului dvs. de tensiune.

IP20

Parametru
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 5 500 VА  7 000 VА  8 800 VА  11 000 VА  13 900 VА

1

2

3 25 А (max 30 А 
timp de 10 min)

32 А (max 40 А 
timp de 10 min)

40 А (max 50 А 
timp de 10 min)

50 А (max 60 А 
timp de 10 min)

63 А (max 80 А 
timp de 10 min)

4

5

6

7

8

0,1–25 А 0,1–32 А 0,1–40 А 0,1–50 А 0,1–63 А

0,1–5,5 kW 0,1–7 kW 0,1–8,8 kW 0,1–11 kW 0,1–13,9 kW

Parametru ZUBR MF25 ZUBR MF32 ZUBR MF40 ZUBR MF50 ZUBR MF63

Date tehnice generale

Tip releu  polarizat

5–50А ± 0,1 А,    1–5А  ± 0,2 А,
 <1A ± 0,3 А

electromagnetic

Releu multifuncțional

Schema de conectare

Tensiune de alimentare (100–420 V, 50 Hz), 
  se  leagă pe 

bornele 1 şi 2, deoarece faza (L) se determină în funcţie de 
indicator şi trece automat pe borna 2, şi faza zero (N) — pe 
borna 1.

Firele de conexiune 
pentru încărcare se unesc 
cu borna 3 şi cu borna zero 
( care nu intră în set).

NU SE EFECTUEAZĂ legarea sar-
cinii cu borna zero din reţea, prin 
borna 1!

în limitele 
căruia se va controla curentul si puterea,

Limitele de tensiune

Curent nominal sarcină

Perioadă decuplare în caz 
de depășire tensiune

Perioada decuplare în caz 
de reducere tensiune 

Puterea nominală a sarcinii

Tensiunea de alimentare

Dimensiuni gabaritice

Numărul de comutări, sub tensiune
nu mai puţin

Numărul de comutări, fără tensiune
nu mai mic de

Grad de protecţie conform GOST 14254

Valoare

maxim 220–280 V

minim 120–210 V

Conectare

Buton pentru setare 
limită superioară şi
creşterea 
parametrului

Led indicator cuplare 
tensiune cu sarcina

Buton limită 
inferioarăşi creşterea
parametrulu

220–264 V               0,5 sec

mai mult de 264 V  0,04 sec

Limita de curent

Perioadă întârziere decuplare 
sarcină în caz de depășire curent 
sau putere

Timp întârziere cuplare sarcină
  

Precizia în măsurarea puterii 
de curent 

Limitarea puterii active

Setul de livrare
Releu multifuncțional ZUBR MF

Certificat de garanție și talon

Paşaport tehnic, instrucşiuni 

Cutia de ambalaj

1 buc.

1 buc.

1 buc.

1 buc.

45–63А ± 0,6 А,
10–45А  ± 0,1А,
1–10А  ± 0,2А,

<1A ± 0,3 А

100 000 cicluri 50 000 cicluri 50 000 cicluri

1000 000 cicluri 500 000 cicluri 1000 000 cicluri

Nr.
cr.

Nr.
cr.

nu mai puţin de 100 V
nu mai puţin de 420 V

mm

2nu mai mult de 16 mm

Pașaport tehnic

Instrucțiuni pentru 
montare și exploatare

~100–420 V
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ZUBR MF

Schema 2. Conectarea comutatorului automat şi a 
dispozitivului de protecţie deconectare

incărcarea

MF

1 2 3 1

2

DSD

CA

~100–420 V

Schema 1. Schema 
simplificată internă şi 
schema de conectare



Pe ledurile corespunzătoare pentru 
indicare apare valoarea curentului și puterea 
activă a sarcinii.

În caz de decuplarea tensiunii și în 
absența limitelor va avea loc decuplarea 
sarcinii.

În caz de depășire a limitelor de curent sau de putere, 
indicatorul corespunzător va pâlpâi și peste un timp se va 
activa protecția pentru decuplarea sarcinii. Dispozitivul va 
porni sarcina. 

Limita maximă și minimă de ten-
siune (setare din fabrică 242 V / 198 V) 

Pentru a vizualiza limita maximă apăsați pe 
tasta «+», iar pentru cea inferioară, apăsați 
pe «–». În această perioadă, folosind tastele 
«+» și «–» se pot modifica limita maximă și 
minimă. După 3 sec de la ultima apăsare a 
tastelor sau prin apăsarea scurtă a tastei din 
mijloc, dispozitivul va reveni la regimul 
normal. 

La configurarea limitelor de tensiune, este 
necesar să se folosească datele din 
documentația tehnică privind echipamentul 
de protecție.

Meniul de funcționare 

După 3 sec de la ultima apăsare a 
tastelor sau prin apăsarea scurtă a 
tastei din mijloc, dispozitivul va reveni la 
regimul normal.      

Întârziere pentru cuplarea sarcinii 
(vezi tabel )

Dacă timpul setat pentru a întârzia 
pornirea sarcinii este mai mare de 6 sec, 
atunci în caz de schimbare pentru o perioadă 
scurtă a tensiunii înainte de numărătoarea 
inversă pentru 1,5 sec pe indicator va apărea 
valoare maxim stabilită pentru tensiune, 
curent și putere, apoi pentru 1,5 sec va 
apărea valoarea tensiunii curente și 
numărătoarea inversă.

În timpul numărătorii inverse indicatorul de curent va 
afișa timpul rămas până la pornirea sarcinii, indicatorul de 
putere semnalizează depistarea dispozitivului în timpul 
numărătorii inverse.

Pentru protecția aparatelor de răcire, acolo unde 
există compresor, se recomandă instalarea unei 
întârzieri pentru cuplarea sarcinii de 120 – 180 sec.  Ace-
asta va permite prelungirea termenului de exploatare al 
compresorului.

Pentru alegerea punctului necesar  
din meniu folosiți tasta din mijloc. După 
ce luați mâna, valoarea care pâlpâie se 
poate schimba folosind tastele «+» sau 
«–». 

 

Navigare meniu de funcționare

65

Revenirea la setările din 
fabrică 

Țineți apăsate 3 taste timp de 8 sec 
până când pe indicator va apărea 
«dEF». Are loc revenirea la setările din 
fabrică și repornirea dispozitivului.

Protecția de supraîncălzirea 
internă 

În cazul în care temperatura din 
interiorul carcasei depășește 80 °С, va 
avea loc decuplarea de urgență a 
sarcinii. Pe ledul indicator pentru 
tensiune va palpai mesajul «ПРГ», 

La întrerupere sau în caz de scurt 
circuit al senzorului, dispozitivul 
continuă să funcționeze în regim 
normal, dar la fiecare 4 sec va apărea 
mesajul «Ert», care indică existența 
unei probleme cu senzorul. În acest 
caz controlul asupra supraîncălzirii 
interne nu există. 

POSIBILE PROBLEME, CAUZE ŞI 
MODALITĂŢI DE REZOLVARE

La pornire, atât indicatorul cât şi 
LED  nu se aprind. 

După afişarea pe indicator a 
valorii normale a tensiunii, ten-
siunea nu porneşte.

Este necesar: a se verifica timpul de 
aşteptare, în caz contrar, adresaţi-vă la 
Service.

ledul indicator de curent va afisa 
temperatura senzorului de protectie, 
iar ledul indicator pentru putere va afisa 
valoarea temperaturii exprimată în 
grade Celsius.

Releul se va debloca dacă 
temperatura din interiorul carcasei va 
scădea până la 60 °С si se va apasă 
una dintre taste pentru deblocare. 
Atunci mesajul «ПРГ» va înceta să mai 
palpaie.

Cauza posibilă: lipsa tensiunii de 
alimentare.

Este necesar: să vă asigurați că 
există tensiune de alimentare. 

Ultima tensiune de avarie, 
curent și puterea activă

Apăsați 
1 dată

Ecran

 
Tasta 

mijlocie  «≡» 
Punct meniu

Modificare 
cu tastele
«+» și «–»

Setare din
fabrică

Limite declanșare curent 

Apăsați 
de 2 ori

Limitele din 

tabelul 1, p.1,

 pas 0,1 A

Limite declanșare 
putere activă

Apăsați 
de 3 ori

Întârziere decuplare
(time to off) 
sarcină în caz de declanșare 
a curentului sau de depășire
a valorilor de putere

Versiunea fimware

 Navigare meniu de funcționare

Numai pentru 
vizualizare

10 А

3 kW

Limitele din 

tabelul 1, p.2, 

pas 0,1 kW

Întârziere cuplare sarcină

(time to on) Limitele 

3...600 sec,

pas 3 sec
3 sec

Apăsați 
de 5 ori

Apăsați 
de 4 ori

5 sec

 

0...240 , 

 1 

Limitele 

sec

pas sec

Configurare nr. maxim 
declanșare a protecției 
succesiv pentru curent sau 
depășire a valorilor 
de putere

Apăsați 
de 6 ori

Limitele

1–5 sau 

«oFF» 

3 ori

Corectare afișaj tensiune 
sau curent (ajustare)

Dacă considerați că 
afișarea valorii de tensiune
sau curent este diferită 
de modelul dvs. mostră, 
atunci se poate introduce 
modificare în afișarea 
pe indicator.

0 V
Țineți apăsat 

timp 3 sec

Limitele de 
corecție 
tensiune

±20 V

Limitele pentru 
corectarea 

valorii 
curentului sunt 
de ±20 % din 

curentul 
măsurat*

Țineți apăsat
8 sec

Numai pentru vizualizare

După vizualizarea
valorii corectate 
pentru tensiune, 
apăsați 1 dată 
dacă curentul 
măsurat este 
mai mare de 1 A.

Atenție! Producătorul își rezervă dreptul să introducă modificări în firmware
cu scopul de a îmbunătăți caracteristicile dispozitivului.

*De exemplu: la un curent măsurat de 10 A, marja maximă de corectie reprezintă ± 2 А

pe indicatorul de curent 
se va afișa valoarea 
nominală a curentului 
pentru releul dvs. MF
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Valoarea se păstrează în 
memoria internă independentă 

Pe indicator apare «Err».

Cauza posibilă:  activarea succesivă a protecție pentru 
depășirea valorilor de curent sau a puterii active a depășit 
valoarea setată. Dispozitivul este blocat. 

Este necesar: să apăsați pe oricare tastă pentru a 
debloca dispozitivul. Verificați cauza pentru care s-a 
activat protecția și setările dispozitivului. 

Pentru a nu suferi prejudicii sau a nu deteriora dispozitivul, 
a se citi cu atenţie  şi a se înţelege aceste instrucţiuni. 

Conectarea dispozitivului trebuie să se efectueze de 
către un electrician calificat.

Înainte de a începe montarea (demontarea) şi 
conectarea (deconectarea) dispozitivului a se decupla de la 
curentul electric şi de asemenea, acţionaţi în conformitate cu 
«Reguli de instalare a aparatelor electrice».

Obligatoriu pornirea, oprirea şi setarea dispozitivului a se 
face cu mâinile uscate. 

A nu se cupla dispozitivul în reţea, în condiţiile în care 
este demontat. 

A nu se permite pătrunderea de grăsimi sau umezeală pe 
suprafaţa dispozitivului.

A nu se lăsa dispozitivul sub influenţa temperaturilor 
extreme  (mai mari de +45 °С sau mai mici de –5 °С) şi sub 
influenţa umidităţii ridicate.

A nu se încălzi dispozitivul folosindu-se modalităţi 
mecanice ieşite din comun,de exemplu prin lovire. 

A nu se curăţa dispozitivul cu produse chimice precum 
benzen şi solvenţi.

A nu se păstra sau a se folosi dispozitivul în locuri cu praf.

A nu se încerca desfacerea sau montarea dispozitivului 
cu forţele proprii.

A nu se depăşi limitele de curent şi de putere.

Pentru protecţie contra supratensiunii, datorate 
descărcărilor electrice, folosiţi dispozitive de protecţie contra 
fulgerului.

A se feri copii de  joaca cu acest dispozitiv conectat, este 
periculos.

A nu se arde şi a nu se arunca dispozitivul 
împreună cu deşeurile electrocasnice.

Utilizaţi dispozitivului în conformitate cu 
cerinţele legislaţiei în vigoare.

Transportul mărfii se efectuează în ambalaj, care asigură 
protecţia dispozitivului.

Dispozitivul este transportabil cu orice mijloace de 
transport (feroviar, maritim, auto, aerian).

Data fabricării este indicată pe verso.

În cazul în care apar anumite întrebări sau nu înţelegi o

anumită informaţie, atunci vă rugăm să sunaţi la 
Service+un nostru, la numărul de telefon indicat 
mai jos. 

Măsuri de siguranţă

Producător: DS Electronics SRL
Str. Severo-Syretskaya nr. 1–3, Kiev, Ucraina, cod poştal 04136
e-mail: support@zubr.ua

www.zubr.ua

tel. +38 (044) 485-15-01

Low Voltage Directive 2014/35/EU 
EMC Directive 2014/30/EU 
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